消防维保需求
一、维保范围及内容
[bookmark: _GoBack]1. 火灾自动报警系统：对探测器、报警器、控制器等设备进行定期清洁、检测与功能测试，确保系统能准确探测火灾并及时报警。检查线路连接，排查故障隐患，保障信号传输稳定。
2. 消防水系统：包括消防水池、消防水箱、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。定期检查水位，测试消防泵、喷淋泵等设备的运行状况，维护阀门、管道，确保系统随时能正常供水灭火。
3. 防排烟系统：对风机、风道、风口等设备进行维护，测试其排烟、送风功能，确保在火灾时能及时排除烟雾，提供安全疏散环境。
4.常闭式防火门：检查防火门的闭门器、顺序器是否完好有效，门体有无变形、损坏，门框与门扇间的缝隙是否符合要求，确保防火门能正常关闭且密封良好。
5. 其他消防设施：应急照明和疏散指示标志的维护与更换，确保其在紧急情况下正常工作；灭火器的定期检查与更换，保障其灭火性能。
二、维保周期及服务要求
1. 日常巡检：每周至少进行一次全面巡检，及时发现并记录消防设施的异常情况。
2. 月度维护：每月对各类消防设施进行详细检查、清洁和保养，出具月检报告，确保设备正常运行。
3. 季度检测：每季度对消防系统进行功能性检测，出具检测报告，对发现的问题及时整改。
4. 年度维护：每年进行一次全面的消防设施维护保养，包括设备的深度检测、性能评估和必要的维修更换，确保系统全年处于良好运行状态。
5. 24 小时应急响应：维保单位需提供 24 小时应急服务，接到我院值班人员的故障通知后，半小时内到达现场处理，处理完成后需与我院值班人员对接处理结果，确保消防设施故障能得到及时解决。

